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TEST

Oggetto: RELAZIONE DI PROVA.

wn L a presente relazione di prova é riferita esclusivamente al serramento verificato in data

29 luglio 2008.

L'oggetto della prova consiste in una portafinestra a due ante con apertura alla francese
per I'anta che riceve ed oscillobattente per quella che batte (larghezza 1,230 m, altezza
2,245m), contrassegnata con codice CERT di Treviso Tecnologia “CERT 0935/08”;

La classificazione, riferita al serramento citato € riportata di seguito:

%

% La portafinestra & risultata in Classe 4 per la prova di permeabilita all’aria a
pressioni positive eseguita in conformita alla norma UNI EN 12207 del 2000.

% La portafinestra e risultata in Classe 4 per la prova di permeabilita all'aria a

pressioni negative eseguita in conformita alla norma UNI EN 12207 del 2000.

La portafinestra & risultata in Classe 9A per la prova di tenuta all’acqua eseguita in

conformita alla norma UNI EN 12208 del 2000.
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Per maggiori informazioni si deve far riferimento al rapporto di prova n° 952/08.




